LICEO COPERNICO - Via Garavaglia 11 Bologna

CENTALE TERMICA - Schema funzionale
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CALDAIA A BASAMENTO
Pot. Focolare: 243 kW
Pot. Utile: 220 kW

CALDAIA A BASAMENTO
Pot. Focolare: 755 kW
Pot. Utile: 686 kW

CALDAIA A BASAMENTO
Pot. Focolare: 755 kW
Pot. Utile: 686 kW

AMPLIAMENTO LOTTO A1

LOTTO A2

LOTTO A3
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LOTTO A5

® 2"1/2 UTA Palestra
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® 2"1/2 UTA Spogliatoi Palestra
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AMPLIAMENTO LOTTO A1
® 2"1/2 UTA Palestra
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LEGENDA SIMBOLI GRAFICI

® 2"1/2 UTA Spogliatoi Palestra

VALVOLA DI SICUREZZA

VALVOLA DI INTERCETTAZIONE COMBUSTIBILE
PRESSOSTATO DI BLOCCO A RIARMO MANUALE TARATO A P < P vud.s.

INDICATORE DI PRESSIONE CON APPENDICE PER STRUMENTO DI CONTROLLO

20 f) oD

(D~ INDICATORE DI TEMPERATURA CON FONDO SCALA 120" C
& POZZETTO DI INSERZIONE TERMOMETRO DI CONTROLLO @INT.=10 mm

E.e TERMOSTATO AUTOM. DI BLOCCO A RIARMO MAN. TARATO PER T <= 100" C

[[R}e TERMOSTATO AUTOMATICO DI REGOLAZIONE TARATO PER T <= 95° C
DI VALVOLA DI INTERCETTAZIONE

I VALVOLA DI RITEGNO

m RIDUTTORE DI PRESSIONE A CARTUCCIA

I~ FILTRO A Y

E3 CONDIZIONATORE MAGNETICO ANTICALCARE

_.@_ DOSATORE PROPORZIONALE DI POLIFOSFATI

@ VALVOLA MISCELATRICE MOTORIZZATA A TRE VIE
OK VALVOLA MISCELATRICE TERMOSTATICA

\/
®X VALVOLA MOTORIZZATA A DUE VIE

DMX] VALVOLA MISCELATRICE MOTORIZZATA A QUATTRO VIE

@ VALVOLA MISCELATRICE MANUALE A QUATTRO VIE

ﬁ% VALVOLA DI SCARICO TERMICO

{ RECIPIENTE DI RACCOLTA SCARICO VALVOLA DI SICUREZZA E SCARICO TERMICO
m VASO DI ESPANSIONE A DIAFRAMMA

_m_ VASO DI ESPANSIONE APERTO

il GIUNTO ANTIVIBRANTE PER GAS
T3 GIUNTO ANTIVIBRANTE PER ACQUA

% FILTRO STABILIZZATORE
.mm_. PRESSOSTATO GAS

VALVOLA DI SICUREZZA GAS

VALVOLA DI FUNZIONAMENTO

GIUNTO DIELETTRICO
GRUPPO DI RIEMPIMENTO AUTOMATICO @ 1/2" CON INTERCETT. E BY-PASS

Cho|| HRED E

@ POMPA DI CIRCOLAZIONE
ﬂ VALVOLA DI SFOGO ARIA TIPO JOLLY

D] CENTRALINA DI TERMOREGOLAZIONE

[S}e SONDA ACQUA A CONTATTO

[RM] RILEVATORE DI GAS METANO
€ ELETTROVALVOLA DI INTERCETTAZIONE GAS ESTERNA COMANDATA DAL RILEVATORE

Q(® PLACCA DI CONTROLLO TEMPERATURA FUMI
HC)X CONTATORE ACQUA FREDDA — CONTALITRI

[F } FLUSSOSTATO




